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230 VAC

THC24-B G2 mit BKN230-24-MP-SLC:

• Signalübertragung via 2-Drahtleitung
• Energieversorgung BKN / BSK via Steckdose
• Trafodimensionierung 2VA für THC24-B G2
• Betrieb mit Gleichspannung auch möglich

Eigenschaften SLC-Ausgang

• Strombegrenzung
• Kurzschlussfest
• Polarität vertauschbar

Maximale Reichweite

LMax:= 500m @ Leiterdurchmesser = 0.8 mm
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SLC24-4B/8B/16B  mit 
BKN230-24-MP-SLC   Robin Hohl

20.01.2024
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Systemersatz: Austausch des SBS-Systems BKS24-1B/BKN230-24 (-C-MP) durch THC24-B G2 mit BKN230-24-MP-SLC


